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St1

obstoječa opečna kritina
obstoječe letve
zračni sloj med špirovci 4 cm
paropropustna folija
steklena volna 12 cm med špirovci
steklena volna 20 cm med letvami
parna zapora
kov. podk. za mavčnokart. oblogo
mavčnokart. obloga 2x1,25 cm

St2

k. podk. za mavčnokart. oblogo
mavčnokart. obloga 1,25 cm

St1b

obstoječa opečna kritina
obstoječe letve
zračni sloj med špirovci 4 cm
paropropustna folija
steklena volna 12 cm med špirovci
steklena volna 20 cm med letvami
parna zapora
kov. podkonstrukcija
rastrski strop

hlevska guma
finalni tlak - epoksi
podlaga - AB plošča 15 cm
hidroizolacija - Gefitas
toplotna izolacija - XPS 10 cm
utrjeno nasutje

finalni tlak - epoksi
podlaga - AB plošča 15 cm
hidroizolacija - Gefitas
toplotna izolacija - XPS 10 cm
utrjeno nasutje

T1b T1

Arhitektura MJ
projektivni biro d.o.o.
Koblarjeva 7A
1000 ljubljana
tel: 051 622 105 1.6

Št.st:
n.p.:

Faza:
Ph.:

Datum
Date:

Merilo
Scale:

Projektant: Naročnik:
Owner:
Objekt/lokacija:
Facility/location:
Vsebina/naslov risbe:
Drawing title:

Št. projekta:
Project No.:

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

PZI
PREREZ C-C
Oddelek za kirurgijo; IZOLATORIJ

december 2019VF-I-19

Izdelovalec prikaza/vodja projekta:
Architect: Miloš Jeftič, univ.dipl.inž.arh. Identifikacijska št:

Identification No: ZAPS A-1237

1:50

Varianta; V2c


	VETERINA-IZOLATORIJ-V2c
	1.1 TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA Z RUŠITVAMI
	1.2 TLORIS NOVEGA STANJA
	1.3 TLORIS NOVEGA STANJA S PRIKLJUČKI
	1.4 NAČRT STROPA
	1.5 PREREZ B-B
	1.6 PREREZ C-C


